




































Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sähkönkulutuksen jakautuminen 
lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon välillä Jokimaan maaperäntutkimus-
laitoksella ja sitä kautta arvioida sähkölämmityksen korvaavan uuden lämmitysjär-
jestelmän kannattavuutta sekä kehittää yksinkertaisia ratkaisuja energiatehokkuu-
den parantamiseksi rakenteissa ja käyttötottumuksissa. Sähkönkulutus on ollut 
kohteessa suurta, ja laitoksen omistajan tavoitteena on saada menoja pienemmiksi 
parantamalla energiatehokuutta kohteessa. 
 
Tarkastelussa laitoksen tärkeimmiksi energiankuluttajiksi oletettiin lattialämmitys, 
jäähdytys ja ilmanvaihdon lämmitys. Lattialämmityksen ja jäähdytyksen osuus 
laskettiin selvittämällä laitteistojen tehot ja arvioimalla niiden käyntiajat. Ilman-
vaihdon lämmitys taas laskettiin käyttämällä Rakennusmääräyskokoelman osassa 
D5 Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiantarpeen laskenta annettua lämmi-
tysenergiantarpeen laskukaavaa. Tuloksia verrattiin sähkölaskuista saatuun vuo-
den kokonaiskulutukseen. 
 
Laskelmien tulokseksi saatiin, että lattialämmitys vie suurimman osan energiasta, 
noin 40 %, ja ilmanvaihdon lämmitys sekä jäähdytys vievät kumpikin noin 25 %. 
Näiden tuloksien avulla arvioitiin, onko kannattavaa vaihtaa lämmitysjärjestelmä 
ilmalämpöpumppuun, maalämpöpumppuun tai pellettilämmitykseen. Tulokseksi 
saatiin, että pellettilämmitys ei sovi kohteeseen ja maalämpöpumpun takaisinmak-
suaika on taas liian pitkä. Vaihtoehdoista ainoastaan ilmalämpöpumppu oli tar-
peeksi kannattava investointi, ja sillä voidaan korvata ilmanvaihdon lämmitys.  
 
Työn tärkeimpänä havaintona todettiin, että pienillä käyttötottumuksien muutok-
silla ja panostamalla laitteiden oikeanlaiseen käyttöön, voidaan saada suuriakin 
säästöjä, tässä tapauksessa erityisesti lattialämmityksen suhteen. 
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The purpose of this study was to investigate how the use of energy is devided be-
tween heating, cooling and ventilation at the Ground research institute of Jokimaa 
to estimate the cost-effectiveness of renewing the heating system and to develop 
simple solutions to improve the energy efficiency in structural materials and use of 
equipment. Energy consumption is high at this institute, and the owner wants to 
improve energy efficiency and thus increase cost-effectiveness. 
 
In this study the most important energy consumers were assumed to be underfloor 
heating, cooling system and the heating of the ventilation. By solving the power 
and estimating the time being used, the share of the underfloor heating and cooling 
could be estimated. The share of the heating of the ventilation was calculated by 
using the Building regulations D5’s view. The results were compared to the total 
consumption per year. 
 
The results were that the underfloor heating makes about 40% and both cooling 
system and the heating of the ventilation about 25 % of the year’s energy con-
sumption. With the help of these results and studying the different heating sys-
tems, it is estimated that peat energy system is not useful in this institute and geo-
thermal heating is not cost-effective enough. Only the air heat pump was cost-
effective and it could replace the electric heating of the ventilation. 
 
The most important result of the work was the fact that little improvements in the 
use of the equipment can have a major impact in energy consumption. In this case 
the biggest change was with the heating of the floor. 
 
 
Key words: Energy efficiency, energy saving, renewable energy, ventilation
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Jokimaan maaperäntutkimuslaitos on maaperäntutkimuksen ainoa pohjoismainen 
pilot-mittakaavan tutkimuslaitos. Tästä syystä vastaavanlaisen laitoksen energia-
tehokkuuden tehostamisesta kylmissä olosuhteissa ei ole vielä riittävästi tietoa ja 
kokemusta. Laitoksen ongelmana ovat suuret lämmityskulut talvisin ja kesäisin 
suuret jäähdytyskulut. Suurta lämmönhukkaa laitoksessa aiheuttavat maanalaisen 
tutkimustilan ja maanpinnan välissä olevat lysimetrit. Lysimetrien ja maan väliin 
jäävästä raosta karkaa lämpöä talvisin, ja kesäisin taas lämmintä ilmaa pääsee tut-
kimustiloihin. Tällä hetkellä laitoksessa on sähkölämmitys, minkä takia sähkönku-
lutus on suurta. 
 
Tutkimusongelmaksi muodostui erityisesti ilmastoinnin ja jäähdytyksen energia-
tehokkuuden parantaminen maanalaisissa tiloissa. Normaalisti maaperä ylläpitää 
tiettyä lämpötilaa maanalaisissa kylmätiloissa, mutta tuotaessa ulkoilmaa huonee-
seen vaikutetaan lämpötilatasapainoon. Maaperäntutkimuslaitoksen tapauksessa 
on erityisen tärkeää pysyä ympäröivän maaperän lämpötilassa, jotta koetulokset 
eivät vääristy. Tutkimuslaitoksella lämmitetään tuloilmaa, jäähdytetään sisäilmaa 
sekä lämmitetään lattiaa. Eri toimintoihin vaikuttavat ulko- ja sisälämpötilojen 
lisäksi huonekosteus, joka ei saa nousta liian korkeaksi, jotta tutkimuksissa käytet-
tävät mittauslaitteet eivät vahingoitu. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli myös kartoittaa mahdollisia energiatehokkaampia 
lämmitys- ja jäähdytystekniikoita, joita voitaisiin hyödyntää pilot-laitoksella. Par-




Tärkeää oli myös kartoittaa laitoksen nykyistä energiankulutusta ja arvioida, mitkä 
tekijät vaikuttavat siihen. Opinnäytetyössä keskityttiin lattialämmityksen, tuonti-
ilman lämmityksen sekä jäähdytyksen osallisuutta sähkönkulutukseen. Kartoitta-
malla energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä saatiin ideoitua pienempiä inves-
tointeja, joiden avulla energiankulutusta voidaan pienentää. 
 
Ilmastoinnin ja lämmityksen ongelmia lähdettiin kartoittamaan tutustumalla pilot-
laitoksen LVI-suunnitelmiin sekä sähköpiirustuksiin. LVI-suunnitelmien avulla 
voitiin laskea karkea lämmitysenergiantarve käyttämällä rakennusmääräysko-
koelman osassa 5D esitettyjä laskentamalleja. Lämmitysenergiantarpeen avulla 
voitiin laskea uudelle lämmitysjärjestelmälle karkea takaisinmaksuaika ja näin 
arvioida sen kannattavuutta. 
 
Kohdekäynneillä pyrittiin arvioimaan rakennuksen ongelmakohtia, jotka vaikutta-
vat merkittävästi kohteen energiatehokkuuteen. Haastattelemalla tutkimuslaitok-
sen suunnittelijoita sekä käyttäjiä saatiin yleiskuvaa nykyisten lämmitys- ja jääh-
dytyslaitteistojen tarkoituksellisuudesta ja käyttötottumuksista. 
 
Laskemalla lämmitysenergiantarve sekä arvioimalla haastattelujen pohjalta jääh-
dytyksen ja lattialämmityksen päälläoloa saatiin karkea arvio energiankulutuksen 
jakautumisesta eri tekijöiden välillä. 
 
Haastattelemalla myös erityisesti tutkimuslaitoksen LVI-suunnittelijoita sekä eri-
laisten lämmitysjärjestelmien asiantuntijoita saatiin kehittämisideoita sekä tietoa 





2 ERILAISIA JÄÄHDYTYS- JA LÄMMITYSTEKNIIKOITA 
2.1 Maalämpöpumppu 
Maalämpö on aurinkoenergiaa, joka varastoituu maahan ja kallioperään aurin-
kosäteilyn, lämpimän ilman ja vesisateiden välityksellä. Suomen lämpöpumppu-
yhdistyksen mukaan noin 3 % maahan varastoituneesta aurinkoenergiasta riittäisi 
vuotuisen lämmitysenergiantarpeemme tuottamiseen maalämmöllä. Suomessa on 
käytettävä varastoitunutta aurinkoenergiaa, sillä talvisin auringon lämmittävä vai-
kutus on pohjoisilla leveysasteilla hyvin vähäistä. (Sulpu Ry 2010.) 
 
Maasta saatava lämpöenergia riippuu paljolti maa-aineksesta sekä maantieteelli-
sestä sijainnista. Mitä pohjoisempaan mennään, sitä vähemmän maasta saadaan 
lämpöenergiaa. Maa-aineksista savi sitoo parhaiten lämpöä itseensä ja hiekka 
huonoiten, kuten taulukosta 1 nähdään. (Sulpu Ry 2010.) 
 
TAULUKKO 1. Ohjeellisia arvoja maasta vuotuisesti saatavalle lämpöenergialle. 







Etelä-Suomi 50...60 30...40 Linjan Kokkola – Savonlinna 
eteläpuoli 
Keski-Suomi 40...45 15...20  








Maalämpöpumpun vaakasuora lämmönkeruuputkisto vaatii melko suuren maa-
alueen, mutta tekniikan kehittyessä maantarve on pienentynyt (Hautala & Peltonen 
2005, 194). Putkisto asennetaan 1,2–1,7 m syvyyteen ja putkilenkkien etäisyys 
toisistaan tulee olla noin 1,5 m. Etelässä putkisto voidaan asentaa matalammalle 
kuin pohjoisessa. Karkeana ohjeellisena arvona putkimäärälle pidetään noin 1-2 m 
putkea lämmitettävää rakennuskuutiota kohden, ja jokaista putkimetriä kohden 















Maalämpöputkisto voidaan asentaa myös porakaivoon, jonka etuina ovat vaa-
kasuoraan lämmönkeruuputkistoon verrattuna reilusti pienempi tarvittava asen-
nuspinta-ala, tasainen lämpötila, routimattomuus sekä helposti ilmattava järjes-
telmä. Porakaivon energiasaanto on lisäksi jopa kaksinkertainen asennettavaa put-
kimetriä kohden verrattuna maahan kaivettuun lämmönkeruuputkistoon. (Sulpu 






Erityisesti kylmien tilojen jäähdytyksessä porakaivo on vaakasuoraa lämmönke-
ruuputkistoa parempi vaihtoehto, sillä syvemmässä maassa lämpötila pysyy tasai-
sempana 4-5 °C:ssa, kun taas pintamaan lämpötila voi kesäisin nousta jopa 15 













KUVIO 2. Porakaivo (Sulpu Ry 2010.) 
2.1.1 Toimintaperiaate 
Maalämpöpumppulaitos perustuu kylmäaineen kiertoprosessiin. Pumppu kierrät-
tää keräilyputkistossa jäätymätöntä liuosta, joka on usein veden ja alkoholin seos-
ta. Ympäröivä maaperä lämmittää liuosta, jolloin neste lämpenee noin 2-3 °C. 
Neste siirtyy lämpöpumpun höyrystimeen, jossa se luovuttaa lämpöään kylmäai-
neelle ja jäähtyy noin 2-3 °C sekä palaa takaisin maaputkistoon lämmetäkseen 




Höyrystimen kylmäaine höyrystyy vesi-alkoholiliuoksen luovuttaman lämpöener-
gian avulla ja kompressorin aiheuttaman paineen avulla. Näin lämpö saadaan tal-
teen nostamalla se korkeampaan lämpötilaan, eli noin 60 °C:een. Lämpö voidaan 
siirtää jakelulaitteistossa kulkevaan veteen, jolla lämmitetään käyttövettä tai käy-
tetään esimerkiksi lattia- tai ilmalämmityksessä. Lämpöpumpun hyötysuhde riip-
puu jakelujärjestelmän lämpötilasta. Esimerkiksi vesikiertoisen lattialämmityksen 




Maalämpöputkistoa voidaan käyttää kesäisin myös jäähdytykseen suhteellisen 
edullisesti. Tuloilma voidaan jäähdyttää kytkemällä tuloilmakanavan patteri maa-
lämpöpumpun liuospiiriin, jolloin kierrätetään maapiiriä tuloilmapatterin kautta. 
(Sulpu Ry 2010.) Lämpöpumppulaitoksen kannattavuus paranee, kun sitä käyte-
tään myös jäähdytykseen (Seppänen & Seppänen 1997, 142).  
2.1.2 Käytön rajoitukset 
Vaakasuora lämmönkeruuputkisto vaatii suuren maa-alan ja mittavat kaivuutyöt. 
Porakaivoa taas ei voida kaivaa paikkaan, jossa peruskallio ei ole tarpeeksi lähellä 
maanpintaa. Jos esimerkiksi savinen maaperä jatkuu liian syvälle, on porakaivoa 
vaikea kaivaa kyseiselle paikalle. (Sääksjärvi 2010.) 
 
Saneerauskohteessa asentaminen vaatii hintavia lisätöitä. Tuloilmaa lämmittävän 
sähköisen kanavalämmittimen paikalle on asennettava vesikiertoinen kanavaläm-
mitin ja sähköpattereiden paikalle on vaihdettava vesikiertoiset patterit. Laitteiden 




Lämpöpumpun käyttökustannukset muodostuvat kompressorin tarvitsemasta säh-
köenergiasta. Maalämpöpumpun energiatehokkuutta kuvataan lämpökertoimella. 
Jos lämpöpumpun lämpökerroin on esimerkiksi 3, saadaan siitä 1 kW sähkönkulu-
tuksella noin 3 kW:n lämmitysteho sähköenergian muuttuessa laitteistossa lämpö-
energiaksi. Lämpöpumppujen lämpökertoimien arvot vaihtelevat yleensä 2,5–3,5 
välillä lämmönlähteestä ja koneistosta riippuen. (Harju 2005, 103.) 
 
Oilon Home Oy:n Timo Ahvenaisen mukaan hinta-arvio on 12 000-14 000 € sisäl-
täen lämpöpumpun ja sen asennuksen sekä keruuputkiston ja kaivuutyöt. Lahden 
Lämpötekniikka Oy:n Ari Tarkkonen arvioi lattialämmityksen asentamiskustan-
nukseksi noin 3360 € sisältäen arvonlisäveron (22 %), jolloin neliötä kohden hinta 
olisi noin 20 €. Ari Tarkkosen mukaan maalämpöpumpun hinta-arvio olisi noin 
10 500 €, mutta arvio ei sisällä kaivuutyötä, jolloin lopullinen arvio on hyvin lä-
hellä Timo Ahvenaisen antamaa. 
 
Keskimääräinen hinta-arvio normaalikohteissa on siis 13 000 €, johon kuuluu 
lämpöpumppu, asennus, keruuputkisto sekä kaivuutyöt. Jos tähän lisätään vielä 
lattialämmityksen asennuskustannukset, noin 3000 €, saadaan maalämpöpumpun 
karkeaksi hinta-arvioksi 16 000 €. 
2.2 Ilmalämpöpumppu 
2.2.1 Toimintaperiaate 
Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate on sama kuin maalämpöpumpun, mutta läm-
mön keruu tapahtuu ulkoilmasta. Ulkona sijaitseva höyrystin kerää lämpöä ilmasta 
ja luovuttaa sen sisällä sijaitseville yhdelle tai useammalle lauhdutinyksikölle. 
Ilmalämpöpumppu toimii siis sisäilman lämmittäjänä. (Sulpu Ry 2010.) 
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2.2.2 Käytön rajoitukset 
Ilmalämpöpumppu toimii toisen lämmitysjärjestelmän rinnalla, ja päälämmitys-
lähde on mitoitettava rakennuksen suurimman lämmöntarpeen mukaan. Tämä 
johtuu siitä, että ilmalämpöpumpun hyötysuhde laskee liian alhaiseksi, mikäli ul-
kolämpötila laskee alle -25 °C:en. (Sulpu Ry 2010.) 
 
Ilmalämpöpumppua ei voida hyödyntää jäähdytyksessä kovin tehokkaasi, sillä 
ilman lämpötila on liian suuri. Ilmalämpöpumpun viilennysteho vastaa jäähdytys-
koneiden jäähdytystehoa, jolloin saneerauskohteessa olevien jäähdytyskoneiden 
vaihtaminen ilmalämpöpumppuun ei ole kannattavaa. Ilmalämpöpumppu vaatii 
lisäksi oman yksikkönsä sisätilaan, jonka paikka on valittava huolella. (Sääksjärvi 
2010.) 
2.2.3 Kustannukset 
Käyttökustannuksiin vaikuttaa kompressorin energiantarve, jota kuvataan lämpö-
kertoimella. Ilmalämpöpumppujen lämpökerroin vaihtelee Suomessa välillä 1,8–
2,2. (Sulpu Ry 2010.) Tämä tarkoittaa sitä, että jos lämpöpumpun lämpökerroin 
on 2, saadaan 1 kW:lla sähköenergiaa tuotettua 2 kW lämpöenergiaa, jolloin säh-
köenergian kulutus lämmityksessä laskee puoleen. (Harju 2005, 103.) 
 
Ilmalämpöpumppujen hinnat vaihtelevat yleensä 700–2900 euron välillä, riippuen 
laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Keskimääräiseksi lämpöpumpun hinnaksi 
tulee noin 1300 €. Hintaa nostaa kuitenkin laitteen kylmätekninen asennus, joka 
maksaa 50–700 € sekä sähkötyöt, jotka maksavat 10–200 €. Lopulliseksi hinnaksi 
tulee siis 1200–3500 €, jolloin ilmalämpöpumpun todellinen keskimääräinen hinta 






Pelletillä lämmitettäessä tehokkainta on vesikiertoinen lattia- tai patterilämmitys. 
Kiertävä vesi lämmitetään lämmityskattilassa, josta vesi lähtee kiertoon rakennuk-
sen patteri- tai lattiaputkistoon. Lämmityskattilan luukussa tai sisällä oleva poltin 
synnyttää tulen, jolla poltetaan siilosta ruuvikuljettimella tuodut pelletit. (Pellet-










2.3.2 Käytön rajoitukset 
Pellettilämmitys vaatii aktiivista toimintaa lämmityskohteessa, sillä poltin on puh-
distettava kaksi kertaa kuukaudessa. Myös nuohous on tehtävä vuosittain, ja lait-
teiden säädöt on tarkastettava säännöllisin määräajoin. Jos paikalla ei käydä usein, 
on palkattava huoltomies. (Pellettienergiayhdistys 2010.) 
2.3.3 Kustannukset 
Pellettilaitteiston hinta on noin 3000 €, johon täytyy vielä lisätä vesikiertoisen 
lämmitysjärjestelmän asentaminen (Satanen.com 2010). Vesikiertoisen lämmitys-
järjestelmän asentaminen ja LVI-työt voivat maksaa jopa 15 000 € (Sääksjärvi 
2010). 
 
Jos lämmitysenergiankulutus on noin 18 000 kWh vuodessa ja pellettien hinta on 
tällä hetkellä 5,1 snt/kWh, saadaan pellettilämmityksen käyttökustannuksiksi vuo-
dessa noin 918 €. Sähkölämmityksen käyttökustannuksiksi taas saadaan 1 872 €, 




3 JOKIMAAN PILOT-LAITOS 
Lahden Jokimaalla Meisselikadulla sijaitsee pilot-mittakaavan maaperäntutkimus-
laitos, jonka omistaa Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Lahden tiede- ja yrityspuis-
to vuokraa tiloja maaperäntutkimuskäyttöön. Pilot-laitoksessa on 16 tilavuudel-
taan kahden kuutiometrin kokoista lysimetriä. Tutkimuslaitokseen kuuluu myös 




KUVIO 4. Pilot-laitoksen huoltorakennus.  
(Ryynänen 2010.) 
 
Maaperäntutkimuslaitos koostuu maanalaisesta tilasta, jonka kerrosala on 183 
neliömetriä ja toimistorakennuksesta, jonka kerrosala on noin 44,5 neliömetriä 
(LVI-piirustukset). Lysimetrit sijaitsevat maanalaisen tilan ja maanpinnan läpi 
kulkevissa aukoissa. Kellaritila pyritään pitämään samassa lämpötilassa kuin ym-





KUVIO 5. Pilot-laitoksen maanalainen tila lysimetreineen.  
(Ryynänen 2010.) 
 
Sähkönkulutus on ollut kohteessa suurta, minkä takia omistaja on harkinnut uu-
denlaisen lämmitysjärjestelmän hankkimista sekä muiden sähköä säästävien toi-
menpiteiden kartoittamista. Uudessa lämmitysjärjestelmässä on myös tärkeänä 
tekijänä sen ekologisuus. 
3.1 Nykytilanne 
Tärkeintä tutkimuslaitoksessa on pitää olosuhteet stabiileina ja samankaltaisina 
kuin ympäröivässä maaperässä. Siksi lämpötila pyritään pitämään 7-9 °C:en välil-
lä, kuten normaalisti maaperässäkin. Tärkeää on myös pitää tutkimustila mahdolli-
simman kuivana, jotta kosteudelle herkät mittauslaitteet eivät vahingoitu. (Ryynä-
nen 2010.) 
 
Yleensä maanalaisissa tiloissa lämpötila pysyy melko tasaisena ja samanarvoisena 
kuin maaperässä, sillä ympäröivä maa tasoittaa lämpötilaeroja. Kun maanalaisessa 
tilassa on koneellinen ilmanvaihto, eli tuloilma tuodaan ulkoa, ei kellarin lämpöti-




Jokimaan pilot-laitoksella tuloilmakone tuo talvisin kylmää ilmaa, minkä takia 
ilma on lämmitettävä ennen sen pääsyä kellaritilaan. Kesäisin taas lämmintä ilmaa 
tuodaan kellariin, jolloin kellaria on jäähdytettävä. Jäähdytyskoneet myös kuivat-
tavat kellaritilaa sitomalla kosteutta magneettiventtiileihinsä. (LVI-piirustukset) 
3.1.1 Energiankulutus 
Energiankulutus laskettiin sähköntoimittajan tasauslaskuista, joista näkyy todelli-
nen sähkönkulutus tietyillä ajanjaksoilla. Seuraavassa taulukossa on kuvattu ta-
sauslaskuista saatujen ajanjaksojen energiankulutus. 
 











tannus, alv 0% 
[€/kk] 
Energiakus-
tannus, alv 0% 
[€/a] 
20.6.07 - 31.12.07 26 271 4 379 393 4716 
1.1.08 - 18.9.08 36 782 4 277 384 4610 
20.6.07–18.9.08 63 053 4 204 378 4531 
19.9.08 - 30.9.08 1 896    
1.10.08 - 31.12.08 15 884 5 295 476 5707 
1.1.09 - 30.11.09 55 649 5 059 454 5453 
19.9.08 - 30.11.09 73 429 5 245 471 5654 
20.6.07–30.11.09 136 482 4 706 423 5073 
 
Keskimääräinen siirtomaksu 3,469 snt/kWh ja keskimääräinen myyntihinta 5,514 
snt/kWh. 
 
Pilot-laitoksen keskimääräinen energiankulutus on ollut vuosina 2006–2009 noin 
4 700 kWh/kk, mutta kulutus on vaihdellut suuresti vuosien välillä. Ensimmäisten 
viidentoista kuukauden aikana kulutus on ollut noin 4 200 kWh/kk ja viimeisten 
neljäntoista kuukauden aikana noin 5 250 kWh/kk, joten sähkönkulutus on nous-
sut keskimäärin yli 1000 kWh/kk. (Lahti Energia 2009.) Ero voi mahdollisesti 
johtua siitä, että laitos on vasta aloittanut toimintansa, eikä ensimmäisen vuoden 
aikana toiminta ole vielä vakiintunut. Ero voi myös johtua sääoloista, eli siitä, 
millä teholla on jouduttu käyttämään jäähdytys- ja lämmityslaitteita. 
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3.1.2 Lämmitysenergian tarve pilot-laitoksella 
 
Rakennusmääräyskokoelman osassa D5 Rakennusten lämmityksen tehon- ja ener-
giantarpeen laskenta, Ohjeet 1985 on annettu rakennusten energiantarpeelle seu-
raava laskukaava (Ympäristöministeriö 2003a) 
 
Q = (Qjoht + Qjoht.maa + Qiv + Qvuotoiv + Qlv – Qs) / η  (1) 
 
Q lämmitysenergiantarve, kWh 
Qjoht  rakenteiden läpi johtuva energia, kWh 
Qjoht.maa  maahan johtuva energia, kWh 
Qiv  ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, kWh 
Qvuotoiv  vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, kWh 
Qlv  käyttöveden lämmityksen tarvitsema energia, kWh 
Qs sisäisistä lämmönlähteistä ja auringon säteilystä hyödynnettävä ener-
gia, kWh 
η lämmöntuoton hyötysuhde laskentajaksolla 
 
Pilot-tutkimuslaitos on kuitenkin niin monimutkainen lämmitys- ja jäähdytystar-
peiltaan, joten laskennassa pyritään yksinkertaistamaan lauseketta. Sisäisistä läm-
mönlähteistä ja auringon säteilystä hyödynnettävä energia sekä vuotoilman lämmi-
tyksen tarvitsema energia ovat vaikea arvioida ja lämmitetyn veden käyttö on hy-
vin vähäistä, joten niiden muuttujia ei lasketa mukaan lausekkeeseen. 
 
Lämpötila pyritään pitämään samassa lämpötilassa kuin maaperän lämpötila, jol-
loin teoriassa lämpöenergiaa ei pääse maaperään, joten lausekkeesta voidaan pois-
taa myös maahan johtuva energia. Näin saadaan yksinkertaisempi lauseke, jolla 
voidaan karkeasti arvioida lämmitysenergiantarvetta 
 




Rakenteiden läpi johtuva energia lasketaan kaavasta 
 
Qjoht = Σ (Ui Ai 24 S) / 1000   (3) 
 
Qjoht  rakenteiden läpi johtuva energia, kWh 
Ui  rakennusosan i lämmönläpäisykerroin, W/(m
2 K) 
Ai  rakennusosan i pinta-ala, m
2 
S  lämmitystarveluku, Kd 
24 kerroin, jolla muunnetaan lämmitystarveluku astetunneiksi, h/d 
1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi, W/kW 
 
Ilmanvaihdon lämmitysenergiantarve lasketaan kaavasta (Ympäristöministeriö 
2003a) 
 
Qiv = ρ c q t 24 S r tv – QLTO = ρ c q t 24 S r tv – ηa (ρ c q t 24 S r tv) =  
         (1– ηa) ρ c q t 24 S r tv)   (4) 
 
Qiv ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, kWh  
QLTO lämmöntalteenottolaitteistolla talteenotettava ja hyödynnettävä ener-
gia, kWh 
ρ  ilman tiheys, kg/ m2 
c  ilman ominaislämpökapasiteetti, kJ/(kg K) 
q  ilmanvaihdon ilmavirta, m3/s 
t  ilmanvaihtolaitoksen keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuh-
de, h/24h 
24  kerroin, jolla muunnetaan lämmitystarveluku astetunneiksi, h/d 
S  lämmitystarveluku, Kd 
r  kerroin, joka ottaa huomioon ilmanvaihtolaitoksen vuorokautisen 
käyntiajan 
tv  Ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde, vrk/7 vrk 




Kuukauden lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen päivien ulko- ja sisä-
lämpötilojen erotus ja vuoden lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kuu-
kausien lämmitystarveluvut. Vertailupaikkakuntien lämmitystarveluvut löytyvät 
esimerkiksi Motivan julkaisemasta lämmitystarvelukutaulukosta, joka löytyy liit-
teestä 6. Lämmitystarveluvut on laskettu olettamalla sisälämpötilan olevan +17 
°C. (Motiva 2010a.) 
 
Pilot-laitoksen tutkimustiloissa lämpötila on kuitenkin keskimäärin +7 °C, jolloin 
lämmitystarveluvuista on vähennettävä 10 °C. Laskennassa oletetaan, että lämmi-
tystä tarvitaan niinä kuukausina, jolloin kuukauden keskilämpötila on alle +6 °C. 
Muina kuukausina lämmitys ei ole päällä. Kuukauden keskilämpötilat Lahdessa 
löytyvät liitteestä 10. Saadaan yhteensä seitsemän kuukautta, joiden keskilämpöti-
la on alle +6 °C. Lämmitystarveluku lasketaan liitteen 1 arvojen mukaan seuraa-
vasti 
 
737 Kd + 686 Kd + 615 Kd + 419 Kd + 394 Kd + 533 Kd + 674 Kd = 4 058 Kd 
 
Kuukaudessa päiviä on noin 30, jolloin saadusta lämmitystarveluvusta vähenne-
tään 
 
7 * 30 d * 10 K = 2100 Kd 
 
Maanalaisen tilan lämmitystarveluvuksi saadaan 
 





Lasketaan ensin maanalaisen tilan vuoden lämmitysenergiantarve sähkölämmityk-
selle. Tutkimustilassa ei ole lämmön talteenottoa, joten lausekkeesta voidaan pois-
taa muuttuja QLTO. (Ympäristöministeriö 2003a.) Rakennuksen U-arvot saadaan 
liitteestä 9 ja ilmavirta LVI-piirustuksista.  
 
Q = ( Σ (Ui Ai 24 S) / 1000 + ρ c q t 24 S r tv ) / η  (5) 
 
UYP2  = 0,16 W/(m
2 K) 
AYP2  = 157 m
2 
UAP2 = 0,25 W/(m
2 K) 
AAP2 = 157 m
2 
UUS2 = 0,40 W/(m
2 K) 
AUS2 = 160 m
2 
S  = 1958 Kd 
ρ  = 1,293 kg/ m2 
c  = 1,01 kJ/(kg K) 
q  = 0,04 m3/s 
t  = 24 h/ 24 h = 1 
r  = 1 
tv  = 7 vrk/7 vrk = 1 
η = 1 
 
Q = ((24 * 1958 Kd * (0,16 W/(m2 K)* 157 m2 + 0,25 W/(m2 K) * 157 m2 + 0,40 
W/(m2 K) * 160 m2)) / 1000 + 1,293 kg/ m2 * 1,01 kJ/(kg K) * 0,04 m3/s * 24 * 
1958 Kd) / 1 




Lasketaan huoltorakennuksen lämmitysenergiantarve sähkölämmitykselle. Olete-
taan, että ilmanvaihdon vuorokautinen käyntiaika on 8 h/vrk, ajalla 10.00–18.00. 
Vuorokautinen näennäiskäyntiaika on tällöin ∆tvrk = 17,91 - 10,79 h = 7,12 h. Nä-
ennäiskäyntiajat saadaan rakennusmääräyskokoelman osassa 5D olevasta näen-
näiskäyntiaikojen taulukosta, joka löytyy liitteestä 7. (Ympäristöministeriö 2010, 




Q = ( Σ (Ui Ai 24 S) / 1000 + (1- ηa)ρ c q t 24 S r tv ) / η (5) 
 
UYP1  = 0,16 W/(m
2 K) 
AYP1  = 52,5 m
2 
UAP1 = 0,25 W/(m
2 K) 
AAP1 = 52,5 m
2 
UUS1 = 0,25 W/(m
2 K) 
AUS1 = 72,5 m
2 
S  = 4512 Kd 
ρ  = 1,293 kg/ m2 
c  = 1,01 kJ/(kg K) 
q  = 0,12 m3/s 
t  = 8 h/ 24 h = 0,33 
r  = 7,12 h / 8 h = 0,89 
tv  = 2,33 vrk/7 vrk = 0,33 
ηa = 0,45 
η = 1 
 
Q = ((24 * 4512 Kd * (0,16 W/(m2 K) * 52,5 m2 + 0,25 W/(m2 K) * 52,5 m2 + 
0,25 W/(m2 K) * 72,5 m2 )) / 1000 + (1 – 0,45) * 1,293 kg/ m2 * 1,01 kJ/(kg K) * 
0,12 m3/s * 0,33 * 24 * 4512 Kd * 0,89 * 0,33) / 1 




Lämmitysenergiantarve sähkölämmitykselle on yhteensä koko tutkimuslaitoksella 
 
8 500 kWh + 5 200 kWh = 13 700 kWh 
3.1.3 Tuloilma 
Kellaritilan tuloilmakone käy normaalisti 1/3 teholla. Jos tilassa työskennellään, 
laitetaan kone 2/3 tai 3/3 teholle, riippuen ihmisten lukumäärästä (LVI-
piirustukset 2007). Käyttäjä arvioi, että kone käy 2/3 teholla vain noin viisi kertaa 
vuodessa noin kahdeksan tunnin ajan (Ryynänen 2010a). Kyseinen aika on niin 
häviävän pieni osa koneen käyttöajasta, joten koneen voi tarkastelussa olettaa käy-
vän aina 1/3 teholla. 
 
Tuloilmakoneen tuottama ilmamäärä on 3/3 teholla 120 l/s, eli useimmiten sen 
läpi kulkee ilmaa vain 40 l/s (LVI-piirustukset 2007). Ilmamäärä on niin pieni, että 
kellaritilan ilmastoinnissa ei ole lämmön talteenottoa (Kuosa 2010). Tuloilma 
lämmitetään Systemairin sähköisellä kanavalämmittimellä +6 °C:een ulkolämpöti-
lan ollessa alle +6 °C. Kun ulkolämpötila ylittää +6 °C:en, kanavalämmitin ei 
enää lämmitä tuloilmaa. Lämpiminä vuodenaikoina tuloilmaa ei jäähdytetä lain-








Tuloilmaputkisto kulkee kellaritiloihin menevän rappukäytävän kautta. Tämän 
rappukäytävän seinät koostuvat pääasiassa lasista, jolloin auringonpaiste voi läm-
mittää tilaa voimakkaastikin. Rappukäytävää ei ole suojattu auringonpaisteelta ja 
ilmaputkistoja ei ole eristetty tai koteloitu, jolloin tuloilma lämpenee entisestään. 
(Levan 2010.) Esimerkiksi kohdevierailulla ulkolämpötila oli IV-koneen säätöoh-
jelman mukaan +4 °C, mutta tutkimustilaan kulkeneen ilman lämpötila oli +8 °C. 
Ilma oli siis lämmennyt tuloilmakoneessa ja – putkistossa +4 °C. 
 
 
KUVIO 7. Tulo- ja poistoilmaputkistot rappukäytävässä. 
(Ryynänen 2010.) 
 
3.1.4 Lämmitys ja jäähdytys 
Tuloilma lämmitetään sähköpatterilla +6 °C:si ja sähkövastuksinen lattialämmitys 
pidetään termostaatin avulla +5 °C:ssa.  Poistoilmakone jäähdyttää myös tilaa. 
Kun huonelämpötila nousee yli termostaatin asetteluarvon, eli +7 °C, poistoilma-
kone käynnistyy ja poistaa lämmintä ilmaa huoneesta. Kun lämpötila palautuu 





Tilaa myös jäähdytetään ja kuivataan jäähdytyskoneilla kierrättämällä huoneilmaa, 
jolloin ylimääräinen kosteus irtoaa höyrystimien alhaisen pintalämpötilan takia 
(LVI-piirustukset 2007). Jäähdytyskoneita täytyy sulattaa tietyin väliajoin, jos ne 
ovat jatkuvassa toiminnassa. Jäähdytyskoneiden sulatusjaksot ovat 30 minuuttia 
joka neljäs tunti. (Levan 2010.) 
 
 
KUVIO 8. Jäähdytyslaitteiston höyrystinyksikkö.  
(Ryynänen 2010.) 
 
LVI-suunnitelmien mukaan höyrystimien puhaltimet ovat jatkuvasti päällä, mutta 
magneettiventtiili avautuu vain, kun kellaritilan lämpötila nousee yli 7 °C:en. Pu-
haltimet ovat jatkuvasti päällä, jotta ilma liikkuu huoneessa ja tasaa näin tutkimus-
tilan lämpötilaeroja (Sihvonen 2010). Suurin energiankäyttö tapahtuu kuitenkin 
jäähdyttimen kompressorissa laitteen jäähdyttäessä huoneilmaa. Kompressori nos-
taa höyrystimen kylmäaineen painetta, jolloin kylmäaine höyrystyy ja siirtyy ulko-
puolella olevaan lauhduttimeen jäähtymään. (Harju 2005, 102.) Höyrystin ei siis 
kuluta paljoakaan sähköä pelkkien puhaltimien ollessa päällä. 
 
Jäähdytyskompressorin teho on 3,2 kW (LVI-piirustukset 2007). Jos oletetaan, 
että seitsemänä kuukautena, jolloin keskilämpötila on alle +6 °C, jäähdytyskone 
käy 4 tuntia päivässä ja viitenä kuukautena, kun keskilämpötila on yli +6 °C, kone 




7 * 30 * 4h * 3,2 kW + 5 * 30 * 12h * 3,2 kW = 8 448 kWh 
 
Jos taas oletetaan, että jäähdytyskone käy kylmimpinä kuukausina 8 tuntia päiväs-
sä ja lämpimimpinä kuukausina 16 tuntia päivässä, saadaan jäähdytyksen energi-
antarpeeksi 
 
7 * 30 * 8h * 3,2 kW + 5 * 30 * 16h * 3,2 kW = 13 056 kWh 
 
Jäähdytys ei siten kuluta paljoakaan energiaa, vaikka se olisi päällä lähes jatkuvas-
ti. Sen sijaan lattialämmitys kuluttaa todennäköisesti reilusti energiaa. 
 
Lattialämmityksen teho on noin 12 kW (Sähköpiirustukset 2007). Lattialämmityk-
sen termostaatti tarkkailee huoneen lämpötilaa, ja kun lämpötila laskee alle +5 °C, 
lattialämmitys menee päälle. Lattialämmityksen tarkoitus on kuivattaa lattiaa, sillä 
lysimetreistä kerääntyy kosteutta lattialle ja kylmä lattiapinta kerää helposti koste-
utta itseensä. Lattialämmityksen termostaatti on myös hyvin epätarkka, sillä se on 
käsin säädettävä, jossa asteikon tarkkuus on 5 °C. Jos termostaatti on säädetty yli 
7 °C:en, lämmittää lattialämmitys tilaa liikaa, jolloin jäähdytyskoneet menevät 
päälle, mikä aiheuttaa lisää sähkönkulutusta. (Ryynänen 2010.)  
 
 





Jos oletetaan, että seitsemänä kuukautena, kun keskilämpötila on yli +6 °C, lattia-
lämmitys on päällä 12 tuntia ja viitenä kuukautena, kun keskilämpötila on yli +6 
°C, lattialämmitys on päällä 4 tuntia, kuluttaa lattialämmitys energiaa seuraavasti: 
 
7 * 30 * 12h * 12kW + 5 * 30 * 4h * 12 kW = 37 440 kWh 
 
Jos taas oletetaan, että kylmimpinä kuukausina lattialämmitys on vain 8 tuntia 
päällä ja lämpimimpinä kuukausina 2 tuntia, on lattialämmityksen energiankulutus 
 
7 * 30 * 8h * 12kW + 5 * 30 * 2h * 12 kW = 23 760 kWh 
 
Lattialämmitys kuluttaa siis reilusti energiaa, vaikka sen oletettaisiin olevan päällä 
vain harvoin. 
 
Huoltorakennuksessa lämpötilaa pidetään noin 15 °C:ssa, kun laitoksessa ei työs-
kennellä. Myös tuloilmakone käy vain 1/3 teholla lähes jatkuvasti. (Ryynänen 
2010.) Huoltorakennuksen ilmanvaihto ja lämmitys, eivät siis suurestikaan vaikuta 
laitoksen energiankulutukseen. 
3.1.5 Lysimetrien eristys 
Lysimetreille ei ole suunniteltu kunnon eristystä, jolloin kylmä ja lämmin ilma 
pääsevät kulkemaan melko vapaasti lysimetrin ja maaperän välisestä tilasta kella-
rin ja maanpinnan välillä. Käyttämättömien lysimetrien päällä on maanpinnalla 
muoviset kannet, jotka estävät sadeveden pääsyn lysimetriin, mutta eivät varsinai-
sesti estä lämpöä karkaamasta. Lysimetrejä on kokeiltu eristää lasivillalla, mutta 





KUVIO 10. Lysimetrien eristys. (Ryynänen 2010.) 
 
Käyttämättömät lysimetrit on eristetty päältä paksulla polyuretaanisella tuulen-
suojalevyllä ja lysimetrin ja maaperän väliin on laitettu polyuretaania ja lasivillaa 
eristeeksi. Tällä hetkellä lysimetrejä on tyhjänä kaksi, käytössä kahdeksan ja käyt-
tämättömänä kuusi. (Ryynänen 2010.) 
 
Suurin lämmön siirtyminen kuitenkin tapahtuu todennäköisesti itse lysimetrin 
kautta. Lysimetri on hapon kestävää terästä, jonka lämmönjohtavuus on 15 W/mK 
(Euro inox 2010). Tavalliseen teräkseen verrattuna hapon kestävän teräksen läm-
mönjohtavuus on melko pientä, sillä teräksen lämmön johtavuus voi olla jopa 50 
W/mK. Mutta muoviin verrattuna lämmönjohtavuus on suurta, muovin lämmön-





Tuloilmaa voidaan jäähdyttää ilma- tai maalämpöpumppua hyväksi käyttäen, mut-
ta myös pienillä muutoksilla voidaan pitää tuloilma hieman viileämpänä sen men-
nessä tutkimustilaan. Tulo- ja poistoilmaputkisto kulkevat lasiseinäisen rappukäy-
tävän läpi, jonka lämpötila nousee kesäisin erityisesti aurinkoisina päivinä korke-
aksi. Rappukäytävän ikkunat voitaisiin peittää sälekaihtimilla, jotta lämpötila ei 
nousisi niin korkeaksi. Tulo- ja poistoilmaputket taas voitaisiin koteloida ja eris-
tää, jolloin lämpötila pysyisi tasaisempana ja poistoilma samalla viilentäisi tuloil-
maa (Levan 2010). 
 
 
KUVIO 11. Rappukäytävän ikkunat. (Ryynänen 2010.) 
 
Talvisin taas voidaan pitää verhoja auki, jolloin auringonpaiste lämmittää kylmää 





On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka voimakkaasti kotelointi vaikuttaisi tuloilman 
lämpötilaan ja toisaalta jäähdytyskompressorin sähköteho on vain 3,2 kW, joten se 
ei vie paljon energiaa. Erityisesti kesäisin tuloilman lämpötila on koteloinnillakin 
niin suuri, että jäähdytyskoneet käyvät jatkuvasti. Koteloinnin vaikutus näkyisi 
todennäköisesti vain keväisin ja syksyisin. 
3.2.2 Lämmitys ja jäähdytys 
Tutkimuslaitokselle oli tarkoitus miettiä uudenlainen lämmitysjärjestelmä. Aluksi 
tarkasteltiin kolmea Suomessa hyvin yleistä vaihtoehtoista lämmitysratkaisua, 
jotka ovat maalämpöpumppu, ilmalämpöpumppu ja pellettilämmitys. 
 
Pellettilämmityksen kannattavuus ja investointikustannukset päätettiin jättää tar-
kastelusta pois, sillä pellettilämmitys on näistä kolmesta vaihtoehdosta käytössä 
vaativin. Tutkimuslaitoksella työskennellään satunnaisesti ja melko harvoin, jol-
loin lämmitysjärjestelmän on toimittava hyvin yksinäänkin ja mahdollisimman 
pienellä vaivalla. Pellettilämmityksessä ei myöskään ole jäähdytysmahdollisuutta 
kuten maa- ja ilmalämpöpumpuissa. 
 
Maalämpöpumpun ja ilmalämpöpumpun avulla voidaan siis myös jäähdyttää tilaa, 
jolloin voidaan vähentää jäähdytyskoneiden käyttöä. Ensin on kuitenkin otettava 
selvää, onko energiatehokkaampaa jäähdyttää tuloilma joko ilmalämpöpumpulla 
tai maalämpöpumpulla alhaisempaan lämpötilaan vai jäähdyttää sisäilma jäähdy-
tyskoneilla. 
 
Lämmitysjärjestelmän valinnassa tulee myös ottaa huomioon se, että tilassa on 
oltava lattialämmitys. Lattialämmitystä tarvitaan kuivattamaan lattiaa, johon ker-
tyy paljon kosteutta, sillä lysimetreistä lähtevä neste johdetaan putkia pitkin suo-
raan lattialle, josta se valuu lattakaivon kautta vedenkäsittelyyn. Lattialämmityk-
sen päälläoloa voidaan kuitenkin vähentää, jolloin sitä käytettäisiin ainoastaan 
tilaa tai lysimetrejä pestäessä (Ryynänen 2010). Myös asentamalla nykyisen ter-
mostaatin tilalle tarkempi, esimerkiksi digitaalinen termostaatti, saadaan lattia-





KUVIO 12. Osa vedestä kerätään näytteiksi ja osa tippuu suoraan lattialle.  
(Ryynänen 2010.) 
 
Lattialämmitys kuluttaa energiaa hyvin paljon vähäiselläkin käytöllä. Jos lattia-
lämmityksestä luovuttaisiin lähes kokonaan, eli sitä käytettäisiin vain lattiaa ja 
lysimetrejä pestäessä, säästettäisiin paljon energiaa. Jos lattialämmitys olisi kuu-
kauden aikana päällä vain yhteensä neljä päivää eli 96 tuntia, kuluttaa lattialämmi-
tys energiaa vuodessa vain 
 



















Aikaisemmin energiankulutukseksi saatiin 23 760 kWh, kun oletettiin, että kyl-
mimpinä kuukausina lattialämmitys on vain 8 tuntia päällä ja lämpimimpinä kuu-
kausina 2 tuntia. Energiankulutusta saataisiin siis vähennettyä lähes 10 000 kWh. 
Jos käytetään sähkölaskuista saatuja energian myynti- ja siirtomaksuja, saadaan 
vuotuiseksi säästöksi 
 
10 000 kWh * 0,03469 €/kWh + 10 000 kWh * 0,05514 €/kWh = 898, 3 € 
 
Säästöä voidaan siis jopa saada 900 € vuodessa, jos kiinnitetään huomiota lattia-
lämmityksen päälläolon rajoittamiseen. Tämä on tietysti hyvin karkea arvio, sillä 
lattialämmityksen päälläoloa on hankala arvioida tarkasti. Muutoksen jälkeistä 
sähkönkulutusta verrattiin kuitenkin hyvin vähäiseen lattialämmityksen käyttöön, 








Jatkuvasti termostaatilla Pesujen yhteydessä
€
 




Lattialämmityksen päälläoloa on helpompi rajoittaa digitaalisen termostaatin avul-
la, jolla saa tarkemmin säädettyä halutun lämpötilan ja johon voi asettaa myös 
ajastimen. Jos halutaan kuivattaa lattiaa päivittäin, voidaan ajastimella laittaa lat-
tialämmitys päälle esimerkiksi kahden tunnin ajaksi kerran päivässä. Tällöin latti-
an lämpötila voisi olla korkeampi hetkellisesti, mikä parantaisi kuivatusta. Näin 
kuluisi energiaa vain 
 
12 kWh * 365 d * 2 h/d = 8 760 kWh 
 
Energiankulutuksesta saataisiin vähennettyä 
 














Lattialämmitys nykyään Lattialämmitys ajastettuna
€
 
KUVIO 15. Lattialämmityksen ajastamisen vaikutus sähkömaksuihin. 
 
Jäähdytyskoneet joutuisivat tietysti jäähdyttämään tilaa enemmän, kun lattialäm-
mitys on kovemmalla kahden tunnin aikana, mutta niiden teho on niin pieni, ettei 
se vaikuttaisi kuitenkaan paljon. Jäähdytyksen teho on vain 3,2 kW, kun taas lat-




Lysimetrien lämpötilaan hetkellisen tutkimustilan lämmön nousun ei pitäisi vai-
kuttaa, sillä niissä on maata noin 2 m3. Maa ei johda hyvin lämpöä, joten se pitää 
saman lämpötilan lysimetreissä melko pitkään. (Ryynänen 2010.) 
3.2.3 Maalämpöpumppu 
 
Pyydettiin maalämpöpumpulle karkeaa hinta-arviota neljältä jälleenmyyjältä ja 
tiedusteltiin myös voiko lämpöpumppua käyttää lämpiminä vuodenaikoina viilen-
nykseen. Saatiin kahdelta jälleenmyyjältä hinta-arviot sekä arviot viilennyskäytös-
tä. Keskimääräiseksi hinta-arvioksi saatiin 13 000 € sisältäen lämpöpumpun ja sen 
asennuksen sekä keruuputkiston ja kaivuutyöt. 
 
Jos maalämpöpumppua halutaan käyttää myös viilennykseen, suositeltavaa olisi 
hankkia porakaivo, sillä pintamaan lämpötila voi kesäisin nousta jopa 10–15 
°C:een, jolloin ei saada paljoakaan viilennystehoa. Porakaivossa lämpötila taas on 
aina noin 4-5 °C. (Ahvenainen 2010.) Porakaivolle tulee hintaa noin 15 000 €, ja 
lisähintaa antavat vesikiertoisen kanavalämmittimen sekä huoltorakennuksen pat-
tereiden asennus ja LVI-työt, joiden karkea hinta on 15 000 €. Kokonaishinta olisi 
siis jopa 30 000 €. (Sääksjärvi 2010.) 
 
Viileää liuosta voitaisiin kierrättää viilennyskonvektoreissa tai turvautua luonnol-
lisen viilennyksen kiertopiiriin. Luonnollisen viilennyksen kiertopiiri on hyvin 
edullinen, sillä sitä käytettäessä ei tarvita kompressoriviilennystä vaan kylmää 
nestettä kierrätetään suoraan porakaivosta. Nykyiset jäähdytyslaitteet voisivat jää-
dä kuivattamaan ja viilentämään tarpeen vaatiessa huoneilmaa. (Sääksjärvi 2010.) 
 
Maalämpöpumppua voidaan myös käyttää tuloilman lämmitykseen, jolloin säh-
köinen kanavalämmitin korvataan vesikiertoisella kanavalämmittimellä (Ahvenai-
nen 2010). Näitä vesikiertoisia kanavalämmittimiä saa esimerkiksi samalta val-
mistajalta kuin tämänhetkinen sähköinen kanavalämmitin on hankittu (Systemair 
2010). Lattialämmitystä ei kannata lähteä korvaamaan vesikiertoisella, sillä se on 




Huoltorakennukseenkaan ei tarvitse asentaa lattialämmitystä, vaan vesikiertoiset 
patterit riittävät, sillä lämpötila pidetään talvisin vain +15 °C:ssa, jolloin ei haittaa, 
vaikka pattereiden lämpötila ei ole korkea. Normaalisti suositellaan lattialämmi-
tystä, jolla saadaan pienemmälläkin lämmöllä sama huonelämpötila aikaan kuin 
patterilämmityksellä. (Sääksjärvi 2010.) 
 
Maanalaisen tilan lämmitysenergiantarve maalämpöpumpulle 
 
Q = ( Σ (Ui Ai 24 S) / 1000 + ρ c q t 24 S r tv ) / η  (5) 
 
UYP2  = 0,16 W/(m
2 K) 
AYP2  = 157 m
2 
UAP2 = 0,25 W/(m
2 K) 
AAP2 = 157 m
2 
UUS2 = 0,40 W/(m
2 K) 
AUS2 = 160 m
2 
S  = 1958 Kd 
ρ  = 1,293 kg/ m2 
c  = 1,01 kJ/(kg K) 
q  = 0,04 m3/s 
t  = 24 h/ 24 h = 1 
r  = 1 
tv  = 7 vrk/7 vrk = 1 
η = 2,5 
 
Q = ((24 * 1958 Kd * (0,16 W/(m2 K)* 157 m2 + 0,25 W/(m2 K) * 157 m2 + 0,40 
W/(m2 K) * 160 m2)) / 1000 + 1,293 kg/ m2 * 1,01 kJ/(kg K) * 0,04 m3/s * 24 * 
1958 Kd) / 2,5 




Huoltorakennuksen lämmitysenergiantarve maalämpöpumpulle 
 
Q = ( Σ (Ui Ai 24 S) / 1000 + (1- ηa)ρ c q t 24 S r tv ) / η (5) 
 
UYP1  = 0,16 W/(m
2 K) 
AYP1  = 52,5 m
2 
UAP1 = 0,25 W/(m
2 K) 
AAP1 = 52,5 m
2 
UUS1 = 0,25 W/(m
2 K) 
AUS1 = 72,5 m
2 
S  = 4512 Kd 
ρ  = 1,293 kg/ m2 
c  = 1,01 kJ/(kg K) 
q  = 0,12 m3/s 
t  = 8 h/ 24 h = 0,33 
r  = 7,12 h / 8 h = 0,89 
tv  = 2,33 vrk/7 vrk = 0,33 
ηa = 0,45 
η = 2,5 
 
Q = ((24 * 4512 Kd * (0,16 W/(m2 K) * 52,5 m2 + 0,25 W/(m2 K) * 52,5 m2 + 
0,25 W/(m2 K) * 72,5 m2 )) / 1000 + (1 – 0,45) * 1,293 kg/ m2 * 1,01 kJ/(kg K) * 
0,12 m3/s * 0,33 * 24 * 4512 Kd * 0,89 * 0,33) / 2,5 
= 2 079 kWh ≈ 2 100 kWh 
 
Lämmitysenergiantarve maalämpöpumppulämmitykselle koko tutkimuslaitokses-
sa 
 






Kellaritilan ilmaa on mahdollista lämmittää ilmalämpöpumpulla. Myös kesäisin 
sitä on mahdollista käyttää ilman jäähdyttämiseen, jolloin tuloilma on viileämpää 
kuin nykyisin. Lämpöpumpun kannattavuus lisäksi paranee, kun samalla laitteis-
tolla tuotetaan jäähdytystehoa (Seppänen & Seppänen 1997, 142). 
 
Tutkimuslaitoksessa päälämmityslähteenä on tuloilmakoneen kanavalämmitin, 
joka lämmittää ilman +6 °C:een (LVI-piirustukset 2007). Ilmalämpöpumpulla on 
mahdollista korvata tuloilmakone, sillä se lämmittää tilaa sekä puhdistaa ja kuivat-
taa ilmaa ja tuloilman lämmitys olisi näin myös energiatehokkaampaa (Sulpu Ry 
2010). Tällöin jäähdytyskoneidenkaan ei tarvitse olla päällä niin usein, sillä ilma 
pysyy kuivempana. 
 
Ilmalämpöpumpulla ei kuitenkaan voi kokonaan korvata sähkölämmitystä, sillä 
kellaritilassa on oltava lattialämmitys, joka kuivattaa kosteaa lattiaa (Ryynänen 
2010). Kylmissä oloissa ilmalämpöpumppu onkin vain osana rakennuksen lämmi-
tystä, koska sillä ei pysty korvaamaan täysin muita lämmitysmuotoja. Se kuitenkin 
säästää lämmitysenergiakuluissa etenkin suorasähkölämmitteisissä rakennuksissa. 
(Sulpu Ry 2010.) 
 
Alle -25 °C:ssa ilmalämpöpumppua ei kannata käynnistää lainkaan. Ilmalämpö-
pumppua voidaan kuitenkin ohjata kaukosäätimellä, mikä on tarpeen erityisesti 





Maanalaisen tilan lämmitysenergiantarve ilmalämpöpumpulle 
 
Q = ( Σ (Ui Ai 24 S) / 1000 + ρ c q t 24 S r tv ) / η  (5) 
 
UYP2  = 0,16 W/(m
2 K) 
AYP2  = 157 m
2 
UAP2 = 0,25 W/(m
2 K) 
AAP2 = 157 m
2 
UUS2 = 0,40 W/(m
2 K) 
AUS2 = 160 m
2 
S  = 1958 Kd 
ρ  = 1,293 kg/ m2 
c  = 1,01 kJ/(kg K) 
q  = 0,04 m3/s 
t  = 24 h/ 24 h = 1 
r  = 1 
tv  = 7 vrk/7 vrk = 1 
η = 1,8 
 
Q = ((24 * 1958 Kd * (0,16 W/(m2 K)* 157 m2 + 0,25 W/(m2 K) * 157 m2 + 0,40 
W/(m2 K) * 160 m2)) / 1000 + 1,293 kg/ m2 * 1,01 kJ/(kg K) * 0,04 m3/s * 24 * 
1958 Kd) / 1,8 




Huoltorakennuksen lämmitysenergiantarve ilmalämpöpumpulle 
 
Q = ( Σ (Ui Ai 24 S) / 1000 + (1- ηa)ρ c q t 24 S r tv ) / η (5) 
 
UYP1  = 0,16 W/(m
2 K) 
AYP1  = 52,5 m
2 
UAP1 = 0,25 W/(m
2 K) 
AAP1 = 52,5 m
2 
UUS1 = 0,25 W/(m
2 K) 
AUS1 = 72,5 m
2 
S  = 4512 Kd 
ρ  = 1,293 kg/ m2 
c  = 1,01 kJ/(kg K) 
q  = 0,12 m3/s 
t  = 8 h/ 24 h = 0,33 
r  = 7,12 h / 8 h = 0,89 
tv  = 2,33 vrk/7 vrk = 0,33 
ηa = 0,45 
η = 1,8 
 
Q = ((24 * 4512 Kd * (0,16 W/(m2 K) * 52,5 m2 + 0,25 W/(m2 K) * 52,5 m2 + 
0,25 W/(m2 K) * 72,5 m2 )) / 1000 + (1 – 0,45) * 1,293 kg/ m2 * 1,01 kJ/(kg K) * 
0,12 m3/s * 0,33 * 24 * 4512 Kd * 0,89 * 0,33) / 1,8 
= 2 888 kWh ≈ 2 900 kWh 
 
Lämmitysenergiantarve ilmalämpöpumppulämmitykselle koko tutkimuslaitokses-
sa 
 





Lämpöenergia kulkee tutkimuslaitoksessa pääsääntöisesti johtumalla lysimetrien 
metallissa ja kulkeutumalla ilman mukana lysimetrien ja maan väliin jäävien rako-
jen välistä. Hapon kestävää terästä on vaikea lähteä vaihtamaan lämpöä vähem-
män johtavaan materiaaliin, sillä lysimetrien on kestettävä hyvin syövyttäviäkin 
liuoksia. Lysimetrien ja maaperän väliin jäävän raon eristäminen on kuitenkin 
mahdollista. 
 
Suositeltavaksi eristeeksi valittiin lasivilla, sillä se on ominaisuuksiltaan käyttö-
kelpoista ja kustannuksiltaan edullista (Heikkinen 2010). Lasivillaa on myös käy-
tössä pilot-laitoksessa tälläkin hetkellä, jolloin sen käsittely on ennestään tuttua 
laitoksessa työskenteleville (Ryynänen 2010).  
 
 





Lasivilla valmistetaan nimensä mukaisesti lasista, joka murskataan ennen valmis-
tuksen aloittamista. Lasimurska sulatetaan muiden raaka-aineiden kanssa sähköllä 
noin 1400 celsiusasteen lämpötilassa. Sulatettu lasimassa kuidutetaan noin tuhan-
nessa celsiusasteessa, minkä jälkeen siihen lisätään sideaine. Sideaineellinen kui-
dutettu lasivillamatto kypsytetään muotoonsa kypsytysuunissa, jossa lämpötila on 
noin 250 °C. (Saint-Gobain Isover 2010.) 
 
Lasivilla on käyttökelpoinen eristemateriaali lysimetrien ja maan väliin. Sen omi-
naisuudet kuitenkin heikkenevät, jos se pääsee kastumaan. Siksi voisi olla hyvä 
asentaa kuminen palje lysimetrin yläosaan, jolloin ulkoa tuleva kosteus ei pilaa 
lasivillaeristettä. (Heikkinen 2010.) Käyttämättömät lysimetrit on suojattu muovi-
sin kansin, jotka estävät lumen ja sadeveden pääsyn lysimetrin ja maan raosta kel-
laritilaan. Käytössä olevia lysimetrejä ei ole suojattu, joten niiden ja maaperän 
välisistä raoista pääsee sadevettä ja mahdollisesti lunta tutkimustilaan. (Ryynänen 
2010.) 
 
Eristystä tehostamaan harkittiin kumista paljetta, joka estäisi kosteuden pääsyn 
lysimetrien ja maan välissä oleviin lasivillaeristeisiin. Kuminen palje tulisi siis 
lysimetrin ja maan väliin lysimetrin yläosaan, jossa se ei estä lysimetristä tutki-
mustiloihin menevien johtojen kulkua. 
 
Palje on suunniteltava lysimetrin ja maan läpi menevän reiän mittojen mukaan. 
Lysimetrin halkaisija on 104 cm, ja reiän halkaisija on 114 cm (Ryynänen 2010). 
Lysimetrin ja reiän väliin jää siten viiden senttimetrin levyinen kaistale. Palkeen 
sisäreunan halkaisijan on oltava sama kuin lysimetrin, jotta se menee tiiviisti sen 
ympärille. Halkaisija ei saa olla pienempi kuin lysimetrin, sillä muuten sitä ei voi 
mahduttaa lysimetrin ympärille. 
 
Palje suunniteltiin mahdollisimman yksinkertaiseksi, eli se olisi pyöreä kumilevy, 
jonka ulkoreunan halkaisija olisi noin 120 cm ja sisäreunan halkaisija olisi 104 
cm. Näin palkeen leveys on 16 cm, jolloin palje asetetaan kuperasti ja tiiviisti ly-




Sopiva kumilaatu on styreenikumi, joka on pakkas- ja kulutuskestävyydeltään 
hiukan huonompaa kuin luonnonkumi, mutta selvästi edullisempaa (Heikkinen 
2010). Styreenikumin käyttölämpötila on -20...+70 °C, joten se kestää melko hy-
vin korkeitakin pakkasia. Se on erittäin elastista, mutta samalla sitkeää ja kestää 
hyvin hankaavaa kulutusta. Styreenikumilla on hyvät vanhenemisominaisuudet, 
sen kovuus on 65 ±5 Shore ja tiheys 1,50g/cm³. (Etra Oy 2010.) 
 
Tarkasteltavaksi kumiksi valittiin Etra Oy:n styreenikumilevy SBR Standard, joka 
on paksuudeltaan 5 mm, leveydeltään 1400 mm ja jota saa hankittua 10 000 mil-
limetrin rullissa. Tämä kumilevy maksaa 40,09 €/m2, jolloin yhden palkeen hin-
naksi tulee noin  
 
1,2 m * 1,2 m * 40,09 €/m2 = 57,7 €.  
 
Kun lysimetrejä on 16 kappaletta, koko tutkimuslaitoksen eristämiselle palkeilla 
tulee hintaa  
 
16 * 57,7 € = 923,6 €. 
 
Kun otetaan huomioon todennäköisesti kumilevyistä jäävät ylimääräiset palat, 
tulee palkeille hintaa yhteensä noin 1000 euroa. 
 
Kuminen palje vaikutti aluksi hyvältä idealta, sillä se estäisi kosteuden pääsyn 
lasivillaeristeisiin. Kosteus heikentää lasivillan eristysominaisuuksia ja talvisin 
jäätyminen voi estää lysimetrien massan punnitsemisen. (Heikkinen 2010.) Käyt-
tämättömien lysimetrien päällä kuitenkin käytetään muovisia kansia, jotka estävät 
suoran vesisateen pääsyn lysimetrin ja seinämän väliin. Talvisin yleensä kylmim-
pinä kuukausina lumipeite toimii eristeenä lysimetrien päällä, mikä taas osaltaan 




Kesäisin taas lämpimämpi ilmamassa on kellaritilan yläpuolella. Vaikka lämpö-
energia kulkee lämpimästä kylmempään, ei lämmin ilmamassa laskeudu alaspäin 
kellaritilaan. Lämmin ilma muuttuu kylmää ilmaa kevyemmäksi ja nousee ylös-
päin, jolloin on hyvin epätodennäköistä, että lämmin ilma päätyisi tutkimuslaitok-
sen kellaritilaan muuten kuin koneellisesti. (Heikkinen 2010.) 
 
Lämpöenergia kulkee kuitenkin teräksistä lysimetriä pitkin kellaritilaan, mutta 
kumisella palkeella ei pystytä estämään lämmön johtumista. Kuminen palje olisi 
hyödyllinen ainoastaan talvisin, mutta silloinkin suurin osa kosteudesta pystytään 
pitämään ulkona muovisen kannen sekä lumipeitteen avulla.  
 
Palje voi myös heikentää lysimetrin punnitsemista. Vaikka materiaali onkin hyvin 
elastista, se voi toimia myös tukkeena lysimetrin ja seinän välissä. Ei siis suositel-
la investoimista palkeeseen, sillä sen tuottama hyöty on hyvin pieni. Jos lasivilla 





4 TULOSTEN TARKASTELU 
4.1 Energiankäytön jakautuminen 
 
 
Energiaa kuluu tutkimuslaitoksella keskimäärin 56 400 kWh vuodessa. Jäähdytys-
koneiden arvioitiin kuluttavan noin 13 000 kWh vuodessa ja rakennuksen lämmi-
tysenergiantarpeeksi arvioitiin 13 700 kWh vuodessa. Lattialämmityksen tarkoi-
tuksena ei ole varsinaisesti lämmittää huoneilmaa, vaan kuivattaa lattiaa, joten 
lattialämmitystä tarkasteltiin erikseen ja se kuluttamaksi energiaksi arvioitiin noin 
23 800 kWh, kun lattialämmitys on päällä seitsemänä kuukautena 8 h/d ja viitenä 
kuukautena 2 h/d. 
 
Rakennuksen lämmitys, jäähdytys ja lattialämmitys kuluttavat siis energiaa vuo-
dessa 
 
13 700 kWh + 13 000 kWh + 23 800 kWh = 50 500 kWh 
 
Keskimääräinen enrgiankulutus on tutkimuslaitoksella ollut sähkölaskujen mu-
kaan vuodessa 
 
4 700 kWh * 12 = 56 400 
 
Muut laitteet ovat siis kuluttaneet vuodessa energiaa keksimäärin 
 

















KUVIO 17. Energiankäytön jakautuminen maaperäntutkimuslaitoksella. 
 
Eniten huomiota kannatta siis kiinnittää lattialämmitykseen, sillä se vie suurim-
man osan energiasta. Lattialämmityksen ongelmahan on se, että aina sen lämmit-
täessä lattiaa, se käy täydellä teholla (Sääksjärvi 2010). Jos siis huoneen lämpötila 
laskee usein alle termostaattiin asetetun rajan, lisääntyy lattialämmityksen käyttä-
mä energia nopeasti. Termostaatin raja-arvoa ei kuitenkaan kannata asettaa liian 




Tarkasteltujen lämmitysjärjestelmien edut ja haitat listattiin taulukkoon, josta on 
helpompi arvioida soveltuvuutta lämmityskäyttöön. Listauksen perusteella selke-
ästi kannattavin vaihtoehto, on maalämpöpumppu porakaivoputkistolla. Tällä 
lämmitysjärjestelmällä pystytään tuottamaan halpaa jäähdytystehoa luonnollisen 
jäähdytyksen kiertopiirin avulla (Sääksjärvi 2010). 
 
Koska jäähdytys ja lämmitys ovat molemmat tärkeitä tekijöitä tutkimuslaitoksen 
energiankulutuksessa, on hyvä saada laitteisto, jolla voidaan sekä jäähdyttää, että 
lämmittää tehokkaasti. Nykyiset jäähdytyslaitteet jäisivät vain kuivattamaan ilmaa 




Järjestelmien sopivuudessa tutkimuslaitokselle, nousi maalämpöpumppu pora-
kaivoputkistolla ylitse muiden, sillä sen avulla voidaan myös tehokkaasti jäähdyt-
tää tilaa. Ilmalämpöpumppu taas on alkuinvestoinneiltaan hyvin edullinen järjes-
telmä, joten senkin kannattavuus laskettiin. Ilmalämpöpumpulla tosin ei kannata 
jäähdyttää tilaa, sillä jäähdytyskoneet toimivat samalla tavalla kuin ilmalämpö-
pumppu, joten niiden energiatehokkuuskin on samaa luokkaa (Sääksjärvi 2010).
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TAULUKKO 3 Yhteenveto lämmitysjärjestelmien eduista ja haitoista 
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4.3 Maalämpöpumppujärjestelmän kannattavuus 
 
Laskelmien mukaan koko vuoden lämmitysenergian tarve sähkölämmitykselle oli 
koko tutkimuslaitoksessa noin 13 700 kWh, kun taas maalämpöpumppulaitokselle 
se oli noin 5 500 kWh. Maalämpöpumppuun vaihdettaessa saataisiin säästöä ener-
giankäytöstä 
 
13 700 kWh – 5 500 kWh = 8 200 kWh 
 
Kun käytetään viimeisimmästä tasauslaskusta saatuja sähkönhintoja, saadaan ra-
halliseksi säästöksi vuodessa 
 
8 200 kWh * (0,03469 €/kWh + 0,05514 €/kWh) = 737 € ≈ 740 € 
 
Jos jäähdytyskoneiden käytöstä esimerkiksi 4/5 saadaan korvattua maalämpöpum-
pun luonnollisella jäähdytyksellä, saataisiin energiansäästöä 
 
13 100 kWh * 4/5 = 10 480 kWh ≈ 10 500 kWh 
 
Käytettäessä viimeisimmän tasauslaskun sähkönhintoja, saadaan rahallista säästöä 
vuodessa 
 
10 500 kWh * (0,03469 €/kWh + 0,05514 €/kWh) = 943 € ≈ 940 € 
 
Kun maalämpöpumppua käytetään jäähdytykseen ja lämmitykseen, saadaan yh-
teensä vuodessa säästöä 
 






















   KUVIO 18. Vaikutus energiamaksuihin vaihdettaessa lämmitys- ja  
   jäähdytystekniikka maalämpöpumppuun. 
 
Takaisinmaksuaika laskettuna yksinkertaisimmin jakamalla alkuinvestointi vuo-
dessa syntyvillä säästöillä on seuraava: 
 
30 000 € / 1 680 €/a = 17, 9 a ≈ 18 a 
 
Takaisinmaksuaikana 18 vuotta on aivan liian pitkä, sillä nykyään 5 vuoden ta-
kaisinmaksuaikaa pidetään sopivana. Maalämpöpumppujen käyttöikä on noin 15–





Annuiteettimenetelmän avulla voidaan kannattavuus laskea seuraavasti: 
 
Annuiteetti- eli kuoletustekijä lasketaan kaavalla 
 
a = i ( 1 + i )n / [ ( 1 + i )n – 1 ) ]  (6) 
 




Oletetaan, että korkokanta on 4 % ja maalämpöpumpun käyttöikä on 15 vuotta.  
 




30 000 € * 0,0899 = 2 697 € 
 
Maalämpöpumpulla syntyvä säästö on vuodessa 1 680 €, kun taas vuosierä on 
noin 2 700 €. Viidentoista vuoden käyttöiällä menetetään siten joka vuosi noin 
1000 €. Investointi maalämpöpumppuun ei siis ole kannattava. 
 
Tuloksissa on kuitenkin otettava huomioon, että lasketut energiantarpeet ovat vain 
suuntaa antavia, monien epävarmuustekijöiden takia. Laskelmissa ei otettu huo-
mioon maahan sitoutuvaa energiaa, käyttöveden lämmitykseen tarvittavaa energi-
aa, sisäisistä lämmönlähteistä ja auringon säteilystä hyödynnettävää energiaa eikä 
vuotoilman lämmityksen tarvitsemaa energiaa. Vettä käytetään hyvin harvoin, ja 
maahan sitoutuvaa energiaa, sisäisistä lämmönlähteistä ja auringon säteilystä hyö-
dynnettävää energiaa sekä vuotoilman lämmityksen tarvitsemaa energiaa on vai-
kea arvioida kyseisellä laitoksella. 18 vuoden takaisinmaksuaika on kuitenkin niin 
pitkä, että pienet lämmitysenergiantarpeen muutokset eivät todennäköisesti vaiku-




4.4 Ilmalämpöpumppujärjestelmän kannattavuus 
 
Laskelmien mukaan koko vuoden lämmitysenergian tarve sähkölämmitykselle oli 
koko tutkimuslaitoksessa noin 13 700 kWh, kun taas ilmalämpöpumppulaitokselle 
se oli noin 7 600 kWh. Ilmalämpöpumppuun vaihdettaessa saataisiin säästöä ener-
giankäytöstä 
 
13 700 kWh – 7 600 kWh = 6 100 kWh 
 
Verrattaessa viimeisimpiin sähkönhintoihin, rahallista säästöä saataisiin vuodessa 
 















 KUVIO 19. Vaikutus energiamaksuihin vaihdettaessa lämmitys- ja  
 jäähdytystekniikka ilmalämpöpumppuun. 
 
Takaisinmaksuaika lasketaan yksinkertaisimmin jakamalla alkuinvestointi vuo-
dessa syntyvillä säästöillä. Kuluttajavirasto arvioi tiedotteessaan (2009) ilmaläm-
pöpumpun keskimääräiseksi hinnaksi noin 2 350 €. Mutta pilot-laitoksen tapauk-
sessa tarvitaan kaksi sisäyksikköä, yksi huoltorakennukseen ja yksi tutkimustilaan, 
joten karkeana alkuinvestointina käytetään arvoa 3 000 €. Takaisinmaksuaika on 
 




Takaisinmaksuaikana 5,5 vuotta ei ole kovin pitkä aika, jolloin ilmalämpöpumpun 
hankkiminen voisi olla kannattavaa. Ilmalämpöpumpun käyttöikä on 10–15 vuot-
ta, joten se maksaisi itsensä takaisin jo reilusti ennen kuin se joudutaan vaihta-
maan (Sulpu Ry 2010c).  
 
Lasketaan kannattavuus vielä annuiteetti- eli kuolletusmenetelmällä. 
 
Oletetaan, että korkokanta on 4 % ja ilmalämpöpumpun käyttöikä on 12 vuotta.  
 




3 000 € * 0,1066 = 320 € 
 
Ilmalämpöpumpulla syntyvä säästö on vuodessa 550 €, kun taas vuosierä on noin 
320 €. Kahdentoista vuoden käyttöiällä jää ylimääräistä siten joka vuosi noin 230 
€. Investointi ilmalämpöpumppuun voisi siis olla kannattava, ja alkuinvestointi on 
melko edullinen. 
4.5 Digitaalisen ajastintermostaatin kannattavuus 
 
Lattialämmitystä on helpompi säädellä digitaalisella termostaatilla, joka on varus-
tettu ajastimella. Näin saadaan paremmin määriteltyä, milloin lattialämmitys on 
päällä. Halvimpien digitaalisten termostaattien hinnat ovat noin 40 – 50 € (Gigant-
ti 2010) ja hintavampien 150- 200 € (PMK-Electratec 2010). Aina kannattaa toki 





Laskelmissa todettiin, että lämmittämällä lattiaa vain kaksi tuntia vuorokaudessa, 
voidaan jopa saada säästöä vuodessa 1 300 €. Jos maksaa termostaatista 200 €, sen 
takaisinmaksussa kuluu vajaa vuosi. Hyvä digitaalinen ajastimella varustettu ter-
mostaatti on siis kannattava investointi. 
 
Joko keräämällä kaikista lysimetreistä suotovedet saaveihin tai asentamalla lysi-
metrien suotovesiputket lattiakaivoon asti ja estämällä siten lattian kastuminen, 
voidaan myös vähentää lattialämmityksen päälläolon tarvetta. Esimerkiksi 60 l:n 
saavi maksaa noin 20 €/kpl, jolloin yhteensä kuudelletoista lysimetrille hankittavat 
saavit maksaisivat esimerkiksi neljä ylimääräistä mukaan luettuna noin 400 €, 
mikä saataisiin katettua jo yhden vuoden aikana (Puuilo Oy 2010). Putket taas 
maksaisivat asennuksen kera karkeasti arvioituna noin 200 €, mikä ei ole paljon, 
jos siten voidaan merkittävästi vähentää lattialämmityksen päälläoloa (Kuosa 
2010b). Vesien kerääminen saaveihin on hieman hintavampaa ja käytössä työ-
läämpää, mutta toisaalta lattiakaivoon kulkevat putket saattavat olla tiellä ja siten 
hankaloittaa työskentelyä tutkimustilassa. 
4.6 Lisäselvityksiä 
 
Jos halutaan tarkka energiantarve jäähdytykselle ja lämmitykselle, on tehtävä koe-
järjestely, jossa asennetaan käyttötuntilaskurit lattialämmitykselle, jäähdytysko-
neille sekä ilmanvaihdon lämmityspatterille (Sääksjärvi 2010). Käyttötuntilaskurit 
voidaan asentaa yhdeksi kesäkuukaudeksi, esimerkiksi heinäkuuksi, jolloin kuu-
kauden keskilämpötila on korkeimmillaan sekä yhdeksi talvikuukaudeksi, esimer-
kiksi helmikuuksi, jolloin kuukauden keskilämpötila on alhaimmillaan. Kuukau-






Suurimman sähkönkulutuksen Jokimaan maaperäntutkimuslaitoksella muodosta-
vat tuloilman lämmitys, sisäilman jäähdytys, sekä lattialämmitys. Työssä pyrittiin 
kehittämään keinoja parantaa laitoksen energiatehokkuutta muuttamalla tutkimus-
laitoksen käyttötottumuksia sekä tarkasteltiin uuden lämmitysjärjestelmän kannat-
tavuutta ja lysimetrien parempaa eristämistä. 
 
Työssä vertailtiin neljää eri lämmitysjärjestelmää, jotka olivat maalämpöpumppu 
vaakasuoralla putkistolla, maalämpöpumppu porakaivolla, ilmalämpöpumppu, 
sekä pellettilämmitys. Tärkeää lämmitysjärjestelmissä oli niiden käytön helppous, 
hinta sekä luotettavuus. Laskelmissa todettiin, että jäähdytykseen kuluu energiaa 
lähes saman verran kuin lämmitykseen, joten valittavassa lämmitysjärjestelmässä 
oli myös tärkeää sen mahdollinen käyttö jäähdytyksessä. 
 
Tarkasteltavista lämmitysjärjestelmistä vain maalämpöpumppu porakaivolla sopii 
myös kesäisin kylmien tilojen jäähdytykseen. Suositeltavimmaksi lämmitysjärjes-
telmäksi valittiin siten maalämpöpumppu porakaivolla, jossa on lisäosana luon-
nollisen jäähdytyksen kiertopiiri. Tälle järjestelmälle laskettiin kannattavuus ta-
kaisinmaksuajan sekä annuiteetti- eli kuolletustekijän avulla. 
 
Takaisinmaksuajaksi saatiin lähes kahdeksantoista vuotta, mikä on liian pitkä ai-
ka, sillä normaalisti takaisinmaksuajan ei kuuluisi olla yli 5 vuotta. Annuiteettite-
kijän mukaan viidentoista vuoden käyttöiällä, menetetään joka vuosi yli 1000 €. 




Ilmalämpöpumppulämmityksen kannattavuutta tarkasteltiin myös, vaikka sillä ei 
kannatakaan jäähdyttää tutkimustilaa. Alkuinvestointi ilmalämpöpumppuun on 
kuitenkin niin pieni, että sitä voi harkita tuloilman lämmittämiseen. Kannattavuus-
laskelmissa ilmalämpöpumpulle saatiin takaisinmaksuajaksi 5,5 vuotta, mikä ei 
ole välttämättä liian pitkä aika, sillä ilmalämpöpumppujen käyttöikä on melko 
pitkä, noin 10–15 vuotta. 
 
On kuitenkin monia muitakin keinoja, joilla voidaan parantaa laitoksen energiate-
hokkuutta. Lattialämmitystä ei tarvitse pitää jatkuvasti päällä, mikäli estetään ve-
den valuminen lysimetreistä lattialle. Veden valuminen voidaan estää jatkamalla 
lysimetrien poistovesiputkia lattiakaivoon asti tai keräämällä jokaisen lysimetrin 
suotovedet saaveihin. Kun pidetään lattialämmitystä päällä vain välttämättöminä 
hetkinä, kuten pestäessä lattiaa tai lysimetrejä, voidaan saada säästöä jopa 1000 € 
vuodessa. 
 
Muita ongelmia olivat tuloilman korkea lämpötila lämpiminä vuodenaikoina, jol-
loin joudutaan käyttämään jäähdytyskoneita jatkuvasti. Tuloilman lämpötilaa voi-
daan pienentää koteloimalla ja eristämällä tulo- ja poistoilmaputket rappukäytä-
vässä, jossa lämpötila nousee auringon paistaessa hyvinkin korkealle, sekä asen-
tamalla sälekaihtimet tai muut verhot rappukäytävän suuriin ikkunoihin. 
 
Lysimetreille pyrittiin myös löytää parempi eristeratkaisu, ja ajatuksena oli asentaa 
kuminen palje lysimetrien yläosaan. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että ly-
simetrejä punnitaan jatkuvasti, ja palje voi aiheuttaa virheen punnituksessa. Pal-
keen tarkoituksena oli estää lasivillaeristeen kastuminen, mutta eriste voidaan 




Suurimmaksi ongelmaksi tämän selvityksen perusteella kuitenkin havaittiin lattia-
lämmitys. Sen lisäksi, että lattialämmitys on teholtaan hyvin suuri ja kuluttaa pal-
jon energiaa, se aiheuttaa ristiriitaisuuden lämmityksen ja jäähdytyksen välille. 
Lattialämmitystä voidaan hallita paremmin hankkimalla tarkempi termostaatti ja 
pitämällä lämpötila mahdollisimman alhaisena. Vielä suurempi energiansäästö 
saadaan, kun säädetään ajastimella lattialämmitys toimimaan vain parina tuntina 
päivässä, jolloin lämpötilan voi hetkellisesti nostaa korkeammaksikin paremman 
kuivatustehon aikaansaamiseksi. Nämä toimet eivät edes vaadi suuria investointe-
ja, vain uuden termostaatin ja uudet käyttötottumukset. 
 
TAULUKKO 4. Suositeltavat toimenpiteet. 
Toimenpiteet 1 ja 2 ovat vaihtoehtoisia toisilleen. Samoin toimenpiteet 3 ja 4 ovat 
vaihtoehtoisia toisilleen. Toimenpide 5 voidaan toteuttaa erillään kaikista muista. 
 
Toimenpide  








1. Digitaalinen termostaatti ja lattialämmi-
tyksen ajastaminen [2h/d] 
200 1300 <1 
2. Lattialämmityksen päälläpitäminen 
vain pesujen yhteydessä [96 h/kk] 
Ei inves-
tointia 
900   
3. Lysimetrien suotovesien kerääminen 
saaveihin (kuiva lattia) 
(edellyttää toimenpiteitä 1 tai 2) 
400 900/1300 <1 
4. Lysimetrien suotovesien kerääminen 
putkilla suoraan lattiakaivoon 
(edellyttää toimenpiteitä 1 tai 2) 
200 900/1300 <1 
5. Ilmalämpöpumppu lämmittämään tu-
loilmaa talvisin 
3 000 550 5,5 
 55 
 
Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että enegiankäytön vähentämisek-
si ei useinkaan tarvita suuria investointeja, kunhan selvitetään tärkein tekijä ener-
giankulutuksessa. Usein pienillä käyttötottumusten muutoksilla voidaan saada 
aikaan suuriakin säästöjä. Tätä sääntöä voidaan soveltaa niin kotitalouksissa kuin 
teollisuuskohteissakin, kunhan vain ollaan valmiita käyttäytymiskulttuurin muut-
tamiseen.  
 
Rakennusten lämmitysjärjestelmillä on tietenkin suuri vaikutus energiankulutuk-
seen. Jos halutaan valita lämmitysjärjestelmäksi sähköä ja usein ympäristöäkin 
säästävämpi vaihtoehto, kuten maalämpö, kannattaa investointia harkita jo raken-
nusvaiheessa. Näin lämmitysjärjestelmän investointikustannukset pienenevät kun 
järjestelmän asentaminen voidaan hoitaa pienemmällä vaivalla, eikä jo olemassa 
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